LABORATORI AIGUES DE GIRONA, SALT | SARRIA DE TER, S.A.
Bustia C-2 - Montfulla
17162 Bescand (Girona)
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INFORME DE RESULTATS
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N E61/LE 1218
(*) Métode/Determinacié no inclds a I'abast de I'acreditacio.
Client : PRODAISA N. Butlleti : 1445645
. . s N. Registre : 140083772
Poblaci6 : 17003 GIRONA (GIRONA) .
Descripcio : Aigua Xarxa Data Registre : 05/05/2014
Data Inici : 05/05/2014
Data Finalitzacié : 15/05/2014
Legislacié : RD 140/2003
Classificaci6 : Aigua destinada al consum huma
Poblacié : Can Carbonell Origen : ZS URBANITZACIO CAN CARBONELL
Procedéncia : 99354 - Carrer Paella (EDAR)
Data client : 05/05/2014 Hora: 10:00
Clor LL/T client : 0.70/0.80
Mostra presa : pel propi client
Ac Determinacié Resultattincertesa Valor Paramétric = Métodes Analitics
ANALISI CONTROL XARXA
* Clor lliure 0.7 mgl 1 DPD
* QOlor <3 index de dilucio 3
* Sabor <3 Index de dilucié 3
* Color <5.0 mg/l 15 PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa <0.2 UNF 5 PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Eléctrica 895 +107 uS/cm a 20°C 2500 PNT-QUI-MTD-011
PH 7.6 +0.1 unitats de PH 6.5-9.5 PNT-QUI-MTD-010
Amoni <0.2 mg/l 0.5 PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals 0 UFCen 100ml 0 Filtracié en Membrana
* Escherichia coli 0 UFCen 100ml 0 Filtracié de Membrana

ALTRES DETERMINACIONS
Urani Subcontractat g/l

L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del laboratori.

MONTFULLA 16 de Maig 2014

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA

Registrat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. R4-064-95
Inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya.
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